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“Sistemas y Equipos Contra Incendio Profire” 

INSPECCIÓN MENSUAL:   _FIME- UANL_ 

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2021     

EFECTUADO POR: JOSÉ HERNÁNDEZ, ROBERTO LÓPEZ 

EDIFICIO 1 
 

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Pasillo 1er piso a un lado 
escaleras 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

02 Pasillo 1er piso afuera 
1102 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

03 Pasillo 2do. piso a un 
costado de cajas y 

escaleras 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

04 Pasillo 2do. piso afuera 
11202 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

05 Pasillo 3er piso escaleras PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

06 Pasillo 3er piso afuera 
11302 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

07 Responsabilidad Social CO2 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

08 Cajas PQS 2,5 kg FEB 22 ✓ ok 

09 Capital Humano FE-36 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

10 Capital Humano FE-36 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

11 Dirección 
Entrada a capital humano 

CO2 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

12 Dirección 
A un costado de CIDET 

CO2 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

13 Coordinación general 
Relaciones 

Servicios escolares 

PQS 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

14 Servicios escolares HÁLON 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 
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15 Escolar de posgrado 
Frente a material 

didáctico 

HÁLON 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

16 Escolar de posgrado 
Frente a material 

didáctico 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

17 Titulación CO2 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

18 Titulación CO2 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

19 Material didáctico PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 



 

5 

 

Avenida madero ·1003 
Col. Centro Monterrey, C.P. 64000 

Teléfono: (81) 45-93-05-43 

correo: extinguidoresprofire@gmail.com 
www.profire.com.mx 

 

 

 

“Sistemas y Equipos Contra Incendio Profire” 

INSPECCIÓN MENSUAL:   _FIME- UANL_ 

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2021     

EFECTUADO POR: JOSÉ HERNÁNDEZ, ROBERTO LÓPEZ 

EDIFICIO  2 

  

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 
01 Primer piso vigilancia PQS 6,0 kg FEB 22 ✓ OK 

02 Pasillo fuera de copias PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

03 Pasillo 1er piso afuera 2102 PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

04 SINDICATO 

ANTES SAFIME 

PQS 9,0 kg FEB 22 ✓ OK 

05 Auditorio Jorge Urencio PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

06 Tesorería contraloría (copiadora) FE-36 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

07 Tesorería contraloría (baños 

dama) 

FE-36 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

08 Tesorería contraloría (recibos) FE-36 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

09 Pasillos 2do. piso afuera 

tesorería 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

10 Pasillos 2do. piso afuera 2202 PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

11 Sala de tutorías Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

12 Sala de tutorías Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

13 Coordinación tutorías Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

14 Coordinación educación 

continua 

Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

15 Salón 2300 Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

16 Subdirección académica entrada Co2 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

17 Subdirección académica PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 
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18 Subdirección académica PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

19 Pasillo 3er. piso afuera 
subdirección 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

20 Subdirección académica 

Afuera juntas 

Co2 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

21 Pasillo 3er. piso afuera 2302 PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

22 CET Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

23 CET 

Fondo 

PQS 2,5 kg FEB 22 ✓ OK 

24 Bodega a un costado de 
vigilancia 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

25 Bodega a un costado de 

vigilancia 

PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

26 CADE área SAFIME PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

27 CADE 1ER. PISO Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

28 CADE 1ER. PISO Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

29 CADE 2DO. PISO Co2 2,5 kg FEB 22 N/A OK 

30 Subdirección académica climas PQS 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 

31 Pasillo principal Subdirección 

Académica 

Co2 4,5 kg FEB 22 ✓ OK 
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EDIFICIO 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 1er. Piso (pasillo) 3103 PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

02 1er. Piso (pasillo) 3107 PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

03 2do. Piso (pasillo) 3201 PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

04 2do. Piso (pasillo) 3204 PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

05 3er. Piso (pasillo) 3301 PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

06 3er. Piso (pasillo) 3304 PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 
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“Sistemas y Equipos Contra Incendio Profire” 

INSPECCIÓN MENSUAL:   _FIME- UANL_ 

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2021     

EFECTUADO POR: JOSÉ HERNÁNDEZ, ROBERTO LÓPEZ 

EDIFICIO 4 
 

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Coordinación general 
académica 

Administración y Sistemas 

CO2 2,0 Kg MZO 22 N/A OK 

02 Sala de maestros 1er. piso CO2 2,0 Kg MZO 22 N/A OK 

03 Pasillo 1er. Piso afuera 4105 PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

04 Pasillo 1er. Piso afuera de 
baños damas 

PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

05 Sala de sistemas 4100 FE-36 (GAS) 2,5 kg MZO 22 ✓ OK 

06 Pasillo 2do. piso afuera 
4208 

PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

07 Pasillo 2do piso afuera 4212 PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

08 Sala de maestros 2do. piso FE-36 (GAS) 2,5 kg MZO 22 ✓ OK 

09 Programación inteligente CO2 2,0 Kg MZO 22 N/A OK 

10 4212 FE-36 (GAS) 2,5 kg MZO 22 ✓ OK 

11 SITE PQS 2,5 kg MZO 22 ✓ OK 

12 4211 CO2 2,0 Kg MZO 22 N/A OK 

13 4208 FE-36 (GAS) 2,0 Kg MZO 22 ✓ OK 

14 Auditorio CO2 4,5 kg MZO 22 N/A OK 

15 4204 CO2 2,0 Kg MZO 22 N/A OK 

16 4200 CO2 2,0 Kg MZO 22 N/A OK 
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17 4201 CO2 2,0 Kg MZO 22 N/A OK 

18 E-CREA PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 

19 E-CREA PQS 4,5 kg MZO 22 ✓ OK 
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“Sistemas y Equipos Contra Incendio Profire” 

INSPECCIÓN MENSUAL:   _FIME- UANL_ 

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2021     

EFECTUADO POR: JOSÉ HERNÁNDEZ, ROBERTO LÓPEZ 

EDIFICIO 5 
 

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Coordinación general 
académica 

CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

02 Coordinación general 
académica 

CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

03 Lab. Manufactura digital PQS 4,5 Kg MZO 22 ✓ OK 

04 Lab. de visión por 
computadora 

CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

05 5111 CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

06 Lab. Mecatrónica CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

07 Lab. de máquinas y 
herramientas II 

CO2 4,5 Kg MZO 22 N/A OK 

08 Pasillo CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

09 Lab. robótica CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

10 Termodinámica básica PQS 2,5 Kg MZO 22 ✓ OK 

11 Lab. automatización de 
los procesos robótica 

CO2 4,5 Kg MZO 22 N/A OK 

12 Lab. Máquinas y 
herramientas I 
Lab. metrología 

PQS 4,5 Kg MZO 22 ✓ OK 

13 Lab. mecánica fluida CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

14 Coordinación área 
central 

CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 
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15 Laboratorio Turbo 
maquinaria 

CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

16 Laboratorio de potencia 
fluida 

CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

17 Sala de juntas CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

18 Pasillo fondo CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

19 Lab. De simulación CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 

20 Lab.flujo alta velocidad CO2 2,5 Kg MZO 22 N/A OK 
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EDIFICIO 6 
 

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Auditorio René Montante CO2 4,5 kg ABR 22 N/A OK 

02 Espacio Interactivo de Ciencias CO2 2,5 kg ABR 22 N/A OK 

03 Laboratorio física anexo I y II PQS 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

04 e-crea CO2 2,5 kg ABR 22 N/A OK 

05 Física I PQS 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

06 Laboratorio Física II (1er. Piso) CO2 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

07 Laboratorio de Física III Moderna 
(2º. Piso) 

Halón 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

08 6201 CO2 2,5 Kg ABR 22 N/A OK 

09 Coordinación de ciencias básicas CO2 2,5 kg ABR 22 N/A OK 

10 Laboratorio de Física IV 
Moderna 

FE-36 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

11 Laboratorio de Física IV 
Moderna 

PQS 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

12 Pasillo 3er. Piso 6303 PQS 4,5 Kg ABR 22 ✓ OK 

13 Productos químicos 3er. piso 
pasillo 

PQS 4,5 Kg ABR 22 ✓ OK 

14 FOGU Coordinación general CO2 2,5 kg ABR 22 N/A OK 

15 6302 CO2 2,5 kg ABR 22 N/A OK 
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CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2021     

EFECTUADO POR: JOSÉ HERNÁNDEZ, ROBERTO LÓPEZ 

EDIFICIO 7 
 

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Laboratorio 
Metalografía 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

02 Caracterización 
Materiales 

HALÓN 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

03 Fundición entrada PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

04 Hornos Crisol PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

4.1 Arenas PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

05 Revista Ingenierías PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

06 Lab. Vibraciones FE-36 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

07 Lab. Dinámica FE-36 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

08 Departamento 
académico 

FE-36 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

09 Lab.soldadura PQS 6,0 Kg OCT 22 ✓ OK 

10 Lab.soldadura procesos PQS *2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

11 Manufactura de 
procesos 

PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

12 Departamento de 
Ciencia e Ingeniería 

delos Materiales 

PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

13 Coordinación General 
de Ingeniería de 

Materiales 

PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 
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14 Auditorio Lorenzo Vela 
Peña 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

15 Lab. Ing. De materiales PQS 6,0 Kg OCT 22 ✓ OK 

16 Química Orgánica PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

17 Química Orgánica PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

18 Dpto. Circuitos 
Eléctricos 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

19 Pasillo fundición CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

20 Pasillo fundición PQS 6,0 Kg OCT 22 ✓ OK 

21 Sala maestros PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

22 Servicio estudiantil PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

23 Entrada Electrónica y 
Automatización 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

24 Sist. y adquisición de 
datos (Control 9) 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

25 Lab. Automatización 
(Control 8) 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

26 Lab. Ing. De control 
(Control 6) 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

27 Lab. De Control de 
Moderna 

(Control 7) 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

28 Control 1 
Control de robots 1 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

29 Control 2 
Control de robots 2 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

30 Control 3 
Lab. control clásico 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

31 Control 4 
Lab. Control de 

motores y electrónica 
de potencia 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

32 Control 5 
Procesos de 

Instrumentación 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 



 

15 

 

Avenida madero ·1003 
Col. Centro Monterrey, C.P. 64000 

Teléfono: (81) 45-93-05-43 

correo: extinguidoresprofire@gmail.com 
www.profire.com.mx 

 
 

 
 
 
 

33 Lab. Video PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

34 Lab. digital PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

35 Cisco I FE-36 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

36 Cisco III FE-36 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

38 Cisco IV FE-36 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

39 Coordinación FE-36 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

40 Lab. Electronica 
Análogica 

PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

41 Lab. Electronica 
Análogica 

PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

42 Lab. Señales y sistemas PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

43 Radio frecuencia PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

44 Sala B cómputo 
Lab. Computo númerico 

FE-36 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

45 Auditorio Remberto 

Sánchez 
CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

46 Auditorio Remberto 

Sánchez 
CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

47 Cisco II Lab. Redes y 
conctividad 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

48 Sala de maestros 
Ing. Alor 

PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

49 Lab. Automatización 
derecha 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 
 

50 Lab. Automatización 
central 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

51 Lab. Automatización 
izquiera 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

52 Laboratorio máquinas 
eléctricas 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

53 Pasillo Máquinas 
eléctricas 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 
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54 Coordinación jefatura CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

55 Sala maestros CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

56 Comunicación 
Audiovisual 

CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

57 7-104 CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

58 7-105 CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

59 7-106 CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

60 Pasillo afuera de 7-119 PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

61 Lab. Acústica PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

62 Oficina enfrente 
Acústica 

PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

63 Lab. Comunicación 
ópticas 

PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

64 Peime PQS 2,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

65 Materiales avanzados 1 PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

66 Materiales avanzados 2 PQS 4,5 Kg OCT 22 ✓ OK 

67 Materiales avanzados 3 CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

68 Materiales avanzados 4 CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

69 Materiales avanzados 5 CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

70 Materiales avanzados 6 CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

71 Materiales avanzados 7 CO2 2,5 Kg OCT 22 N/A OK 

72 Materiales avanzados 8 CO2 4,5 Kg OCT 22 N/A OK 

73 Corrosión  CO2 2,5 kg OCT 22 N/A OK 
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EDIFICIO  8 
 

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Almacen general 
entrada 

FE-36 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

02 Almacen general PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 

03 Soldadura PQS 6,0 kg ABR 22 ✓ OK 

04 Carpintería PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 

05 Climas PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 

06 Almacén general 
entrada 

PQS 6,0 kg ABR 22 ✓ OK 
 

07 Almacén general PQS 9,0 kg ABR 22 ✓ OK 

08 Almacén general PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 

09 Coordinación de 
Control 

Patrimonial 

FE-36 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

10 Coordinación de 
Mantenimiento 

CO2 2,5 Kg ABR 22 N/A OK 

11 Oficina 
Mantenimiento 
(Ing. Gregorio) 

PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 

12 Transferencia de 
calor 

PQS 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

13 Laboratorio 
Lubricación 

entrada 

PQS 2,5 kg ABR 22 ✓ OK 

14 Lubricación PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 
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15 Refrigeración PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 

16 Física química de la 
combustión 

CO2 4,5 Kg ABR 22 N/A OK 

17 Física química de la 
combustión 

CO2 2,5 Kg ABR 22 N/A OK 

18 Física química de la 
combustión 

CO2 4,5 Kg ABR 22 N/A OK 

19 Física química de la 
combustión 

PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 

20 Lab. ambiente 
controlado 

CO2 4,5Kg, ABR 22 N/A OK 

21 Lab. ambiente 
controlado 

CO2 2,5Kg, ABR 22 N/A OK 

22 Laboratorio de CFD 
2º. Piso 

CO2 2,5Kg. ABR 22 N/A OK 

23 Lab. ciencia de los 
combustibles 

CO2 2,5 Kg ABR 22 N/A OK 

24 Lab. fenómenos de 
transporte 

CO2 2,5 Kg ABR 22 N/A OK 

25 Generador de 
vapores 

CO2 2,5Kg, ABR 22 N/A OK 

26 Gases explosivos 
cuarto de 

maquinas 

PQS 6,0Kg. ABR 22 ✓ OK 

27 Taller de 
educación 
continua de 

motores 

PQS 4,5Kg, ABR 22 ✓ OK 

28 SNACK 
Camarón 

PQS 4,5 kg ABR 22 ✓ OK 
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EDIFICIO  9 
 

No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 1er. piso (pasillo) afuera 
9101 

PQS 4,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

02 Prefectura Co2 4,5 kg MAYO 22 N/A OK 

03 1er. piso (pasillo) afuera 
9104 

PQS 4.5 kg MAYO 22 ✓ OK 

04 2do. piso (pasillo) afuera 
9202 

PQS 4,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

05 2do. piso (pasillo) afuera 
9205 

PQS 4,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

06 3er. Piso (pasillo) escaleras PQS 4,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

07 3er. Piso (pasillo) 9304 PQS 4,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

08 CAADI FE 36 2,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

09 CAADI PQS 2,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

10 Secretaria administrativa FE 36 2,0 kg MAYO 22 ✓ OK 

11 Realidad virtual Co2 4,5 kg MAYO 22 N/A OK 

12 Secretaria administrativa PQS 2,0 kg MAYO 22 ✓ OK 
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EDIFICIO  11 
 

 
No. UBICACIÓN TIPO PESO VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Coordinación gral. de 
relaciones 

CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 

02 1er. Piso (pasillo) PQS 2,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

03 Coordinación imagen y 
difusión 

CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 

04 Bodega Imagen y difusión PQS 6,0 kg MAYO 22 ✓ OK 

05 Subdirección de 
responsabilidad social 

CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 

06 Becas servicio social CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 

07 2do. Piso (Pasillo) PQS 2, 5 kg MAYO 22 ✓ OK 

08 2do. Piso Comedor CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 

09 11202 CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 

10 2do. Piso (Pasillo) PQS 2,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

11 11203 CO2 4,5 kg MAYO 22 N/A OK 

12 11205 CO2 4,5 kg MAYO 22 N/A OK 

13 3er. Piso (Pasillo) PQS 2,5 kg MAYO 22 ✓ OK 

14 11301 CO2 4,5 kg MAYO 22 N/A OK 

15 11302 CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 
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16 11303 CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 

17 11304 CO2 2,5 kg MAYO 22 N/A OK 

18 11305 CO2 4,5 kg MAYO 22 N/A OK 
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No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Entrada izquierda afuera 
copias 

CO2 2,5 Kg. JUL 22 N/A OK 

02 Coordinación de Bibliotecas CO2 2,5 Kg. JUL 22 N/A OK 

03 Coordinación Sala de Juntas CO2 2,5 Kg. JUL 22 N/A OK 

04 1er. Piso Área central PQS 4,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

05 1er.. Piso Área central PQS 4,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

06 1er.. Piso Área central PQS 4,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

07 1er.. Piso Área central PQS 4,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

08 Jefatura de Servicio al Publico CO2 2.5 Kg JUL 22 N/A OK 

09 Préstamo externo PQS 4,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

10 Biblioteca de Posgrado (2º. 
Piso) 

PQS 4,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

11 Área central PQS 4,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

12 Área central PQS 4,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

13 Infoteca PQS 2,5 Kg. JUL 22 ✓ OK 

14 Infoteca FE-36 2,5 Kgs JUL 22 ✓ OK 

15 Informática (3er. Piso) CO2 4,5 Kg. JUL 22 N/A OK 

16 Informática CO2 4,5 Kg. JUL 22 N/A OK 
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17 SITE CO2 4,5 Kg. JUL 22 N/A OK 

18 Becarios CO2 2,5 Kg. JUL 22 N/A OK 

19 HUB Natura PQS 4.5 Kgs JUL 22 ✓ OK 

20 HUB Natura PQS 4.5 Kgs JUL 22 ✓ OK 
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No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 RECEPCIÓN HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

02 DIRECCIÓN HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

03 ÁREA CENTRAL 1ER. PISO CO2 4,5 kg AGO 22 ✓ OK 

04 ÁREA CENTRAL 1ER. PISO CO2 4,5 kg AGO 22 ✓ OK 

05 ARCHIVO PQS 9,0 kg AGO 22 ✓ OK 

06 CALIDAD DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

07 ESCALERAS AFUERA DE 
BODEGA 

PQS 9,0 kg AGO 22 ✓ OK 

08 ÁREA CENTRAL 2DO. PISO CO2 4,5 kg AGO 22 ✓ ok 

09 ÁREA CENTRAL 2DO. PISO CO2 4,5 kg AGO 22 ✓ OK 

10 SALA 1 
(EMPRENDEDURISMO) 

HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

11 SALA 1 
(EMPRENDEDURISMO) 

HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

12 OFICINA EX RECTOR HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

13 PASILLO AFUERA DE 
SERVICIOS GENERALES DE 

CONSULTORÍA (SALIDA 
EMERGENCIA) 

HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓  

14 AUDITORIO CO2 4,5 kg AGO 22 ✓ OK 
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15 ÁREA CENTRAL 3ER. PISO CO2 4,5 kg AGO 22 ✓ OK 

16 ÁREA CENTRAL 3ER. PISO CO2 4,5 kg AGO 22 ✓ OK 

17 FÁBRICA DE SOFTWARE HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

18 FÁBRICA DE SOFTWARE HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

19 LABORATORIO NACIONAL 
DE SISTEMAS DE 

TRANSPORTE 

HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

20 CENTRO EVALUADOR 
COMPETENCIAS 

LABORALES 

HÁLON 2,5 kg AGO 22 ✓ OK 

21 ESCALERAS A UN 
COSTADO DE AZOTEA 

PQS 6,0 kg AGO 22 ✓ OK 
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No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Entrada vigilancia PQS 4,5 kg JUL 22 ✓ OK 

02 Medicina alternativa FE-36 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 

03 Doctor FE-36 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 

04 Fisioterapia FE-36 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 

05 Coordinación de asuntos 
estudiantiles 

FE-36 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 

06 2do. piso a un lado de baños pasillo PQS 4,5 kg JUL 22 ✓ OK 

07 Pasillo 2º Piso PQS 4,5 kg JUL 22 ✓ OK 

08 Coordinación FE-36 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 

09 Rondalla 2º Piso PQS 2.5 Kg JUL 22 ✓ COLOCAR SOPORTE 

10 Sala de pintura y teatro 2º Piso PQS 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 

11 Ensayo Blues PQS 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 

12 Salón de Baile 2º Piso PQS 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 

13 Tuna 2º Piso PQS 2,0 kg JUL 22 ✓ OK 

14 Oficina 2º. piso PQS 2.5 Kg JUL 22 ✓ OK 
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No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Entrada vigilancia CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

02 Pasillo afuera de muestras CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

03 Pasillo afuera de microscopia CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

04 Pasillo afuera de rayos x CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

05 Fondo laboratorio CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

06 Microscopia eléctrica de 
barrido 

CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

07 Microscopia fuerza atómica CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

08 Sistemas eléctricos de 
potencia y protecciones 

CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

09 Sistema de pruebas 
mecánicas 

CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

10 Análisis térmicos CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

11 Preparación muestras CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

12 Mezanine PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 

13 Mezanine PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 

14 Mezanine PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 

15 Mezanine PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 
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16 Mezanine PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 

17 Mezanine PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 

18 Química PQS 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

19 A un lado Química pendiente PQS 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

20 Recepción nivel 1 PQS 2,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

21 Auditorio Raúl Quintero Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

22 Auditorio Raúl Quintero Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

23 Cubículos doctors entrada CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

24 Pasillo afuera cubículo 55 Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

25 Pasillo afuera cubículo 66 Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

26 Pasillo afuera cubículo 14 Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

27 Pasillo afuera cubículo 22 Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

28 Fondo izquierda Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

29 Pasillo afuera cubículo 45 Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

30 Pasillo afuera cubículo 40 Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

31 Pasillo afuera cubículo 33 Halón 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 
 

Presión baja 

32 Subdirección planeación PQS 2,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

33 Recepción segundo nivel PQS 2,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

34 Aulas posgrado PQS 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK FALTA EXTINTOR 

NUEVO Y 

PORTAEXTINTOR 
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35 Coordinación titulación 
pasillo 

PQS 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

36 Pasillo aula 5311 PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 

37 Pasillo 5308 PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 

38 Pasillo 5314 PQS 6,0 Kg JUN 22 ✓ OK 

39 Recepcion 3er. nivel PQS 2,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

40 Móvilidad académica CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

40 -B Móvilidad académica CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

41 Subdirección estudios 
posgrado 

PQS 2,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

42 Logistíca PQS 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

43 Entrada Lab. doctorado PQS 2,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

44 Subdirección planeación PQS 2,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

47 Usos multiples derecha CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

48 Usos multiples izquierda CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

49 Entrada sala usos múltiples CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

50 Sala usos múltiples CO2 2,5 Kg JUN 22 N/A OK 

51 HUB NATURA PQS 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 

52 HUB NATURA PQS 4,5 Kg JUN 22 ✓ OK 
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No. UBICACIÓN TIPO CAP VENCE PRESIÓN OBSERVACIONES 

01 Entrada vigilancia afuera vestidores PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 

02 Cancha lado izquierdo PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 

03 Cancha lado derecho fondo PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 

04 Halterofilia PQS 4,5 kg SEP 22 ✓ OK 

05 Gimnasio 2do. Piso CO2 2,5 kg SEP 22 N/A OK 

06 Gimnasio 2do. piso PESAS PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 

07 Subdirección formación integral PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 

08 Coordinación de actividades 
deportivas 

CO2 2,5 kg SEP 22 N/A OK 

09 Coordinación de deportes CO2 2,5 kg SEP 22 N/A OK 

10 Karate 3er. piso PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 

11 Karate 3er. piso PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 

12 Karate 3er. piso PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 

13 Termosolar Co2 4,5 kg SEP 22 N/A OK 

14 Comedor afuera del polideportivo PQS 6,0 kg SEP 22 ✓ OK 
 


